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A AQUASIS

O Paradigma da Eficiéncia no Setor das Aguas
A Eficiéncia Energética

A Eficiéncia Operacional

A Eficiéncia Hidrica

A importancia dos Sistemas de Telegestao

A importancia dos Sistemas de Informacao




@ AQUASIS

Automacao
Comunicacoes
e Energia

Patrimonial de
Infraestruturas

Operacao de
Infraestruturas e
Manutencao

A AQUASIS

AAQUASIS, S.A., é pioneira, em
Portugal, no desenvolvimento de
solucdes tecnoldgicas inovadoras,

para analise de problemas de engenharia,
de planeamento e de apoio a tomada de
decisbdes das entidades gestoras,
facilitando a obtencéo de sinergias no
desenvolvimento da sua actividade

tornando-as mais competitivas, mais

eficientes e mais sustentaveis.
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As Infraestruturas exploradas pelas empresas e entidades gestoras
do setor da agua pressupdem elevados consumos de energia
elétrica.

A titulo de exemplo, no Grupo AdP, em 2016, o consumo de energia
elétrica foi de cerca de 688 GWh, aprox. 1,4% do consumo de energia
elétrica a nivel nacional, traduzindo-se num encargo de 68 milhdes de
euros (59% dos gastos operacionais, excluindo pessoal e amortizagdes).

O consumo de energia elétrica verificado nas empresas do Grupo
AdP, em 2016, equivale a emissdo de 323 mil toneladas de
dioxido de carbono para a atmosfera.

Fonte: Consumo de Energia Elétrica no Grupo AdP, AdP Energias, 2017
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No setor de energia, tem-se verificado uma queda exponencial de
precos e a duplicacao da eficiéncia a cada par de anos, numa
progressdo similar a preconizada pela Lel de Moore, aplicada aos
processadores computacionais, que explica a rapida popularizacao dos
computadores e dispositivos moveis, tais como smartphones e tablets.

A titulo de exemplo, no caso da energia solar, o preco dos painéis
caiu de aproximadamente /7,00 US$/W, em 1977, para valores a
rondar os 0,50 US$/W, no inicio de 2017, chegando a 0,35 US$/W no
fim de 2017.

E por isso fundamental aumentar a aposta na producao de energia
a partir de fontes renovaveis (3,5% em 2016, no Grupo AdP).

Fonte: Cyro Vicente Boccuzzi, Brasil
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Eficiéncia Energética é:
usar MENO0S energia
parafazer 2 mesma tarefa

é uma hecessidade, tanto mais que:

o uso de €Nergiavai duplicar até 2030.

Fonte: IEA 2007

ha que reduzir as emissdes de COZ2 para metade até 2050,
para evitar mudancas climaticas dramaticas.

Fonte: IPCC2007

e que hoje é o Dia Mundial do Ambiente!



O ciclo da Eficiéncia Energética inclui duas areas de atuacio:

Eficiéncia Passiva Eficiéncia Ativa

Utilizacdo de equipamentos Otimizacao do Processo
mais eficientes

Ciclo da Eficiéncia Energética |

Eficiéncia Energética Passiva Eficiéncia Energética Ativa

3. Otimizar pela
Automacao e
Controlo

4. Monitorizar e
Melhorar

1. Auditorias e 2. Decidir no
Medicao essencial

Automacao e Controlo
Adaptado de de Energy Step, Schneider Electric
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Ao nivel da otimizacéo dos processos, de destacar a importancia da

implementacao da Norma:

ISO 50001:2011 - Sistema de Gestao de Energia

gue assenta na estrutura base do ciclo PLAN-DO-CHECK-ACT

Recursos

Politica energética
Base energética
ID Energeético
Metas e objetivos

Reviséo pela gestao Monitorizagcao
Anélise do desempenho | Medicao

energeético e seus Avallagao e requisitos internos
A Il — Auditoria Interna
Entradas para a revisdo pela gestao Acoes corretivas/preventivas

Saidas da revisao pela gestao

10



ISO 50001:2011 - Sistema de Gestao de Energia
PLAN-DO-CHECK-ACT

Assenta num processo de Melhoriacentfnua)[ pouﬁcaenergéﬁca] E necessario conhecer
Melhoria Continua cada processo,
| Paneamento ] cada equipamento,
cada instalacao
[ Revisdo pela ] [ Implementagdo e ]
gestdo funcionamento
[ Auditoria interna ] Verificagdo [ Mm::;[g:iz;‘fo € ]

[ AccOes correctivas ]

e preventivas

11



A EFICIENCIA OPERACIONAL
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A atividade operacional resulta das tarefas ou acées realizadas
continua ou pontualmente, por parte das equipas que operam ou gerem
0s processos produtivos. Essas equipas englobam essencialmente
as areas de operacdo e manutencao.

A melhoria da Eficiéncia Operacional das Entidades Gestoras

passa pela promocdo de um vasto conjunto de iniciativas, de que se
destacam:

« Ajuste de funcionamento aos periodos tarifarios
 Ajuste de set-points e ou/ tempos de funcionamento

 Realizacdo de auditorias energéticas e consequente promocao das
medidas e acOes definidas

Fonte: Guia para a elaboracdo do PEPE, AdP Energias 13



A EFICIENCIA OPERACIONAL

Desligar cargas desnecessarias ao processo ou a tarefa a realizar
Rigor na realizacdo de manutencao preventiva

Ajustamento do funcionamento a variacdoes de caudais/cargas
afluentes associadas aos periodos diurno/noturno, a tempo humido/
seco, sazonalidade e ano O/HP

Equilibrio entre o desempenho requerido, a minimizacédo do custo e
0 risco assumido

Opcéao por equipamentos mais eficientes

Acompanhamento das variaveis de controlo operacional
(consumo dos equipamentos, caudal, pressao,...)

Fonte: Guia para a elaboragcao do PEPE, AdP Energias

14
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A EFICIENCIA HIDRICA
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AGUA

Agua desperdicada aos milhdes

22 DE MARCO DE 2017 - 01:11

Quase um terco da dgua da torneira ndo é cobrada e gera perdas FOTOGALERIA DO DIA
de 235 Milhoes de Euros.

Perdas de agua da rede publica chegam aos 53% na regiao de Leiria

| Segundo dados da associacdo ambientalista Zero, cerca de 26% da agua captada e tratada no distrito
e concelho de Ourém perde-se em fugas da rede, havendo municipios onde o valor se aproxima ou
ultrapassa mesmo os 50%.

QUERCUS
Em Portugal, as perdas de agua destinada a consumo

humano ascendem a 60% Perdas de 4gua na rede atingem 30 por

Os sistemas de abastecimento publico nacionais tém capacidade para servir 95% da popula¢ao, mas s6 85% os utiliza. cento de volume a nivel nacional
Quercus quer “fiscalizacao mais eficaz” para fontes alternativas.

CARLOS DIAS . 22 de Margo de 2016, 0:00 :::ﬁuf‘i o O @ @ @ o

AGuAa

Roturas e consumos nao cobrados roubam 30% da agua das
redes municipais

"Parte substancial das entidades gestoras municipais nao sabe quanto custa a d4gua ou quanto perdem”, assume o
presidente da entidade reguladora da dgua e residuos, Orlando Borges. Defende a “capacitacao técnica” das
empresas e o fim dos consumos gratuitos.

0 LURDES FERREIRA . 24 de Novembro de 2017, 6:35 P;:“iB]S o o @ Q @ O
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Perdas reais nas entidades
gestoras em baixa, em %

Sistema em baixa
Em 2016, milhdes m3

Agua Agua nao 20,2 20,8 202 20,1
facturada facturada

576 242

2012 2013 2014 2015

Agua nao faturada
Perdas reais

Baixa ’ 29,8% 7 7

% agua nao faturada

milhées m3

Fonte: ERSAR dados para 2016 e APA dados para 2017

20,3

2016

A EFICIENCIA HIDRICA

Perdas reais de agua por dia
Em baixa

Ramais >20km

125 litros
/ramal ‘

Ramais <20 km
3600
litros/km

Extensédo de condutas da rede
Em km

)
Baixa
100.777

g
={
Alta I ‘

9716

Condutas reabilitadas por ano

0,6% 0,3%
©

PUBLICO




Principais medidas:
« Setorizacao das redes: criacao de Zonas de Medicao e Controlo
 Controlo e estabilizacéo de pressodes
« EXecucao de testes de queda e inspecdes a Reservatorios
 Renovacéao de Infraestruturas (RDA e Reservatorios)
« Detecao ativa de perdas
 Renovacao do parque de contadores

 Reducao dos tempos de intervencao na reparacao de roturas



A IMPORTANCIA
DOS SISTEMAS DE TELEGESTAO
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RTANCIA DOS SISTEMAS DE TELEGESTAO

é fundamental otimizar o processo
através de Automacao

e dispor de ferramentas tecnologias
para Monitorizacao

20



os Sistemas de Telegestao e SCADA
sdo uma ferramenta fundamental a concretizacdo da

Eficiéncia Energética

Lord William Thomson Kelvin
(1824-1907)

21



@ ? AQUASIS IPORTANCIA DOS SISTEMAS DE TELEGESTAO

sem uma constante Monitorizacao e Controlo do processo,
nao é possivel manter os

ganhos energeticos

100% r N

* Perdas de 8% ao ano
sem programa de
Monotorizacao e
Manutencéao

* Perdas de 12% ao
ano, sem regulacao
e controlo dos
sistemas

. J

70%

Monitorizagédo e Manutencao

Consumo

de Energia
Equipamentos
mais eficientes

Deciséo Fase de Implementacao Tempo
de investimento
(fase de deciséo)

Adaptado de de Energy Step, Schneider Electric
22



@ ‘ AQUASIS PORTANCIA DOS SISTEMAS DE TELEGESTAO

Eficiéncia energética, mediante a optimizacdo da producdo e

bombagens e controlo das consumos e qualidade da energia;

Py

2.

Gestao economica da exploracao das infra-estruturas;

Permitir uma aCCao imediata em caso de ocorréncia de anomalias

(avaria, intrus&o, falha de energia) em qualquer instalacao;

Visualizacao, em tempo real ou tempo “quase real’, e de forma centralizada, do estado de
funcionamento das instalacdes, geograficamente distribuidas;

Garantr a eficiéncia das intervencd0es em caso de
anomalia, mediante prévio conhecimento da origem e natureza da anomalia

ocorrida;

Controlo centralizado do estado de funcionamento dos

Sistemas de Abastecimento e Distribuicdo de Agua e de Saneamento de Aguas

Residuais, como um todo.
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20% -
15% -
10% -
5% -

0% -

Indicadores de energia

17%

2008

15%  16% 15% 16%
149
12% .
10% 10%
8%
7%
4%
2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
H Ponta Super Vazio

Caso de Estudo

3.200 +

3.000 -

2.800 -

2.600 -

2.400 -

2.200 4

18.880 €

Indicadores operacionais

368.000 368.000

328.000

306.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

m Area de abrangéncia (Km2) == == Distancias percorridas (km)

171.336 €

74.576 €

48.616 €

2010 2011 2012 2013

s Redugdo anual === Acumulado



A IMPORTANCIA
DOS SISTEMAS DE INFORMACAO
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Conhecer melhor, para planear e gerir melhor

Sistema de Informacéo Geogréfica

«Um sistema de base de dados onde a maior parte dos dados sdo indexados
espacialmente e onde um conjunto de procedimentos sdo operados com o
objectivo de responder a pesquisas sobre entidades espaciais da base de
dados».

Smith et al.(1987)

a% »Bu @eagRars r
- St BRSE | <Y B

% ol R

SR ERR 2T DIT N

A0 B EE GBE DD

27



@ ‘ AQUASIS PORTANCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAGCAO

Maior eficacia, maior eficiéncia
Gestéo Operacional de Redes

Sistema de informagdo para o registo, planificacdo e gestdo de ordens de
A l IAFIeId trabalho, com garantia de seguimento de todas as ocorréncias e a melhoria
da qualidade da informagdo com atualizagbes didrias e reportadas

permanentemente.

AQUAField s

,,,,,,
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"AQUASIS PORTANCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAGAO

Valorizar os ativos integrando as operacdes

Manutencé&o e Gestao de Ativos

Sistema de informacgdo para a manutengdo e gestdo de ativos adaptavel ao
estado de maturidade da entidade gestora, na dimensdo das tecnologias de
informacgdo e no desenvolvimento dos processos de negécio criticos.
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