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O SRC pertence a Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga (AMC-V), constituída
em outubro de 1986.

É ainda abastecida a freguesia de Válega,
pertencente ao Município de Ovar.

Sistema Regional do Carvoeiro

A Águas do Vouga, empresa constituída em
Abril de 1996, é Concessionária do Sistema
Regional do Carvoeiro, desde 01 de Outubro
de 1996.

A Concessão consiste na exploração do
sistema de captação, tratamento, elevação,
transporte e armazenamento principal de
água do Sistema Regional do Carvoeiro (SRC).



 
  

O SRC - Sistema Regional do Carvoeiro consiste em:

• 1 Captação subterrânea e 1 captação superficial
• 1 ETA com capacidade de 2.028 m3/hora
• 3 Estações Elevatórias
• 19 Reservatórios
• 220 km de redes adutoras
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Sistema Regional do Carvoeiro



 
  

Parâmetros Radioativos
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De acordo o documento da ERSAR: “Orientações sobre a monitorização das 
substâncias radioativas na água - PCQA 2016”
Para o PCQA 2017:
-Pedida e concedida dispensa de pesquisa de Radão, por se tratar de água 
superficial (volatilidade do parâmetro)
-Pedida e concedida dispensa de pesquisa de alfa e beta totais, nos pontos de 
entrega (parâmetros conservativos)

Com base em histórico de controlo operacional
- Pesquisa de parâmetros alfa e beta totais na água do rio (4 x ano)

Porquê a realização nos pontos de Entrega?

Considerações:
- Água Superficial (Subterrânea de poços e furos no aluvião do Rio 
Vouga, com influência superficial)
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Histórico de parâmetros radioativos dos últimos 5 anos

Análise dos parâmetros radioativos 2011-2015

Parâmetro mínimo média máximo VP

Trítio (Bq/L) <8,2 <9,8 <10 100

Alfa-Total (Bq/L) <0,02 <0,03 <0,07 0,5

Beta -Total (Bq/L) <0,03 0,06 0,14 1

Dose indicativos (mSv/ano) - - - 0,1

Desde 2004, que se realiza análise aos parâmetros radioativos:
- Despiste de valor encontrado na baixa (na altura SMAveiro)
- Histórico
- Avaliação de presença de radioatividade

A partir de 2010, uma vez que estes parâmetros são conservativos, a análise 
é realizada na água bruta:
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Controlo operacional 2016 - Rio

Data de colheita 29-02-2016 26-04-2016 25-07-2016

alfa - total (VP- 0,1) <0,05 0,15 0,04

beta - total (VP- 1) <0,10 0,10 <0,1

Dose Indicativa <0,10 <0,10

U 238 0,002

U 234 0,003

Ra 226 0,002

Po 210 0,025

Rn 222
Não 

detetado

Porque valor alfa-total> valor de alerta => Análise de Radionuclídeos
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Valores paramétricos para o radão, o trítio e a DI na água
destinada ao consumo humano
Parâmetro                 Valor paramétrico
Radão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Bq/l
Trítio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Bq/l
DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 mSv

Nota 1: Sempre que as concentrações de radão excedam 1 000 Bq/l considera -se que se 
justificam medidas de correção por motivos de proteção radiológica.
Nota 2: Uma vez que os níveis elevados de trítio podem indicar a presença de outros 
radionuclídeos artificiais, se a concentração de trítio exceder o correspondente valor 
paramétrico, tem de se proceder a uma análise da presença de outros radionuclídeos artificiais.

E se valor acima de 
VP?
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O nível de verificação para a atividade alfa total é 0,1 Bq/l. 
O nível de verificação para a atividade beta total é 1,0 Bq/l. 

Se a atividade alfa total e a atividade beta total forem inferiores a 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, respetivamente, 
presume-se que a dose indicativa é inferior ao valor do indicador paramétrico de 0,1 mSv e que não é 
necessária investigação radiológica detalhada, a menos que se saiba, a partir de outras fontes de 
informação, que existem radionuclídeos específicos no abastecimento de água e que são suscetíveis
de originar uma dose indicativa superior a 0,1 mSv. 
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Adicionalmente para o caso específico do controlo do trítio, são 
considerados para efeitos do presente decreto-lei os dados 
resultantes do Programa de Monitorização nacional, realizado no 
âmbito do sistema de monitorização ambiental do grau de 
radioatividade e conforme o disposto no Decreto -Lei n.º 138/2005, 
de 17 de agosto.

Pesquisa de Trítio
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3 — Trítio
O controlo da existência de trítio na água destinada ao consumo 
humano é efetuado sempre que uma fonte antropogénica de trítio ou 
outros radionuclídeos artificiais esteja presente na bacia hidrográfica 
e que não seja possível demonstrar, com base noutros programas de 
vigilância, nomeadamente, o programa de vigilância previsto nos
termos do Decreto -Lei n.º 138/2005, de 17 de agosto, ou noutras 
investigações, que o nível de trítio é inferior ao valor paramétrico 
indicado no anexo I.

Programa de Monitorização nacional em curso? Concluído?
Como ter acesso? 

Pesquisa de Trítio
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Artigo 12.º - Controlo das substâncias radioativas
1 — O controlo das substâncias radioativas faz -se de acordo com as regras previstas no 
anexo II do presente decreto -lei.

2 — As entidades gestoras podem apresentar, por zona de abastecimento, 
estudos de avaliação de risco que justifiquem a isenção do controlo das 
substâncias radioativas.
3 — Os estudos de avaliação de risco são apreciados pela autoridade  
competente que define os critérios de apreciação e, se necessário, ouve outras 
entidades.
4 — As isenções são concedidas por períodos de quatro anos, devendo as 
entidades gestoras nestes casos efetuar o controlo das substâncias radioativas 
de cinco em cinco anos.
5 — A autoridade competente comunica à Comissão Europeia as isenções concedidas e as 

respetivas avaliações de risco.

Programa de Monitorização naional ecm curso? Concluído?
Como ter acesso? 

Estudos de avaliação de risco
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Artigo 10.º
Incumprimentos dos valores paramétricos das substâncias radioativas
(…)
2 — Em caso de incumprimento de um valor paramétrico, a autoridade de saúde deve, no 
prazo máximo de cinco dias úteis após a sua tomada de conhecimento, pronunciar -se 
junto das entidades gestoras sobre se existe um risco significativo para a saúde humana, 
dando disso conhecimento à autoridade competente.
3 — No âmbito do disposto no número anterior, e caso a autoridade de saúde considere 
que há um risco significativo para a saúde humana, a autoridade de saúde, em 
colaboração com a entidade gestora, define as medidas corretivas a adotar por esta para 
o restabelecimento da qualidade da água e das eventuais restrições ao seu uso, dando 
delas conhecimento à autoridade competente.
4 — As medidas corretivas implementadas devem garantir o cumprimento dos requisitos 
de proteção da saúde humana do ponto de vista da proteção radiológica.
5 — A eficácia das medidas corretivas implementadas nos termos do n.º 3 deve ser 
demonstrada através da realização de análises de verificação dos parâmetros em 
incumprimento.

Que medidas? Como implementar? Como avaliar eficácia?

Incumprimentos e medidas corretivas
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Resultados do 
estudo? Como obter?Diário de Notícias 16-12-2004


